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NHS.9020.12.95.2025
Opatów, dnia 20.11.2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27 - 500 Opatów 
PGKiM sp. z o. o.
ul. Partyzantów 42
27-500 Opatów

Dotyczy: oceny jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Opatów 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 3, § 21 i § 22 w związku  z  załącznikiem  nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),  po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbki wody z dnia 
04.11.2025 r.,  nr: NHS.9020.12.95.2025 oraz ze sprawozdaniem z badania próbki wody nr: 
LBW.9051.2.369.2025 - LBW.9051.2.370.2025 z dnia 07.11.2025 r. (data wpływu do PSSE 
w Opatowie: 18.11.2025 r.) z wodociągu Opatów, administrowanego przez PGKiM sp. z o. 
o., ul. Partyzantów 42, 27-500 Opatów stwierdza, że:
 w badanym zakresie jakość wody z wodociągu Opatów spełnia wymagania zawarte 
w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod 
względem bakteriologicznym i fizykochemicznym i jest przydatna do spożycia  przez ludzi. 
Próbkę wody pobrano w ustalonym punkcie zgodności – Baza PGKiM, 27-500 Opatów 
(próbka nr 136), ID 2606PPPPW1504.
Badanie próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A przeprowadzono 
w akredytowanym laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 26-600 Sandomierz metodami zgodnymi 
z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego  
rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 
W związku ze stwierdzeniem przekroczenia w badaniu laboratoryjnym poziomu twardości 
ogólnej  w ww. punkcie zgodności w ilości 512±51 mg/dm3CaCO3 należy podjąć 
niezwłoczne czynności naprawcze i starania by zawartość tego parametru nie przekraczała 
500 mg/dm3CaCO3 - załącznik nr 1 część D - dodatkowe wymagania chemiczne tabela 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).             
                                                                                            
Jolanta Rękas-Szylar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie
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Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów (adres do e-doręczeń: AE:PL-51231-49095-BBEWH-

39)
2. PGKiM sp. z o. o. (adres do e-doręczeń:  AE:PL-56243-50739-UVRBD-26)
3. aa.
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